SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA

Rilasclato alla ditta:
UNIFORM SPA

PROVE ESEGUITE:

Permeabilita all’aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Perimetro apnbile; 7,38 m
Superficie totale: 8,72 m?

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
UNI_ONE HS MAGIS40

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4 (Cod. Prova 0008/20)
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A {Cod. Prova 001 3/20)
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: B5 (Cod. Prova 0008f20)
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